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Abstrak 
           Mini plant steam engine merupakan alat yang dapat 
menghasilkan uap melalui proses pembakaran di dalam boiler, uap 
tersebut nantinya akan digunakan untuk menggerakan steam 
generator. Untuk membuat steam generator berputar tekanan uap 
yang dihasilkan harus di kontrol. Maka perlu suatu sistem 
pengendalian terhadap variabel tersebut. Dilakukan pembuatan 
tugas akhir ini mengenai pengendalian tekanan uap boiler pada 
mini plant steam engine untuk pembangkit listrik tenaga uap. 
Metode yang digunakan adalah dengan metode pengendalian 
fuzzy. Instrumen yang digunakan yaitu mikrokontroler atmega 32, 
final control element berupa motor operating valve dan pressure 
trasmitter 500psi. Dari hasil pengambilan data tugas akhir ini, 
dilakukan uji sensor pada pressure transmitter dan pembacaan 
Pressure Transmitter pada sistem. Set point pressure yang 
diinginkan yaitu 200 Kpa untuk batas maksimal operational plant. 
Dari uji plant yang telah dilakukan dengan set point 100 Kpa di 
dapatkan nilai rise time 700 detik, peak time 740 detik, dan settling 
time 720 detik.  
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  Abstract 
             Mini plant steam engine is a tool that can generate steam 
through the combustion process in the boiler, the steam will be 
used to drive the steam generator. To make the steam generator 
rotate the steam pressure generated must be controlled. Then it 
needs a control system for these variables. This final project is 
carried out regarding steam boiler pressure control at the mini 
plant steam engine for steam power plants. The method used is with 
the method of fuzzy control. Instruments used are atmega 32 as 
microcontroller, final control element in the form of motor 
operating valve and pressure trasmitter 500psi. From the results 
of data collection of this final project, the sensor is tested on the 
pressure transmitter and the reading of the Pressure Transmitter 
on the system. The desired set point pressure is 200 Kpa for the 
maximum operational plant. From the test plant that has been done 
with a set point 100 Kpa in 700 seconds rise time value, peak time 
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(t)            : Time Constan 
(TR)         : Rise Time 
(TS / tc)    : Settling Time 
(TD)         : Delay Time 
(Mp)        : Overshoot maksimum 
𝐶 (∞)       : Nilai setpoint 





















1.1 Latar Belakang 
Di Teknik Instrumentasi ITS merupakan sebuah departemen 
baru yang harus memiliki semua aspek untuk mendukung kegiatan 
akademik termasuk lab praktikum, dimana harus memiliki alat lab 
untuk menunjang kegiatan praktikum. Salah satunya termasuk 
praktikum termodinamika terapan. Tujuan dikembangkanya 
penelitian ini untuk mengaplikasikan pembangkit listrik tenaga uap 
(PLTU) dalam versi mini plant untuk alat praktikum. Prinsipnya 
menggunakan tenaga uap (steam) sebagai tenaga penggeraknya 
dengan cara memanfaatkan air yang mengalir didalam sebuah pipa, 
kemudian dipanaskan dengan temperatur 150 – 200° C. Uap yang 
keluar dari steam drum akan memutar steam engine sehingga 
menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya 
menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Pada sistem 
terjadi proses perubahan wujud atau pertukaran energi. Seperti 
perubahan dari energi gerak ke energi listrik, yang mampu 
menyalakan suatu lampu sebagai indikator  [1]. 
       Pada penelitian tentang tugas akhir sebelumnya yang membuat 
plant boiler, memiliki kelemahan yaitu tidak adanya suatu steam 
engine untuk menggerakan generator, selain itu juga uap yang 
dihasilkan tidak sampai superheated. Karena pada penelitian 
sebelumnya yang dihasilkan harus bertekanan tinggi 
(superheated). Dalam proses mengubah air menjadi uap sering 
terjadi kendala, sehingga keluaran tidak sesuai dengan yang 
dikehendaki, Pada boiler ini menggunakan bahan bakar gas LPG. 
Untuk melakukan penghematan penggunaan kompor LPG dapat 
dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi proses pembakaran 
yang terjadi, dan peningkatan efisiensi proses pembakaran ini tidak 
terlepas dari bentuk ruang bakar (burner) yang bisa 
mensirkulasikan kalor sehingga dapat meminimalisir kalor yang 
terbuang. Apabila efisiensi pembakaran baik maka steam yang 
dihasilkan akan sesuai dengan pressure yang diinginkan. Oleh 
karena itu, diambil judul pada tugas akhir ini mengenai pembuatan 
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rancang bangun terhadap tekanan pada steam output boiler yang 
berbahan bakar LPG agar sesuai dengan yang dikehendaki pada 
plant ini. Kontrol pressure ini digunakan untuk mengontrol 
tekanan uap yang keluar dari steam drum sebelum masuk ke steam 
engine dan generator, agar tekanan yang diinginkan sesuai dengan 
set point. Sehingga judul tugas akhir ini merupakan salah satu dari 
bagian plant tersebut [1]. 
 
1.2 Rumusan Permasalahan 
 Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka 
rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagaimana merancang sistem pengendalian tekanan uap  
boiler pada mini plant steam engine untuk pembangkit 
listrik tenaga uap  
2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan kontrol 
fuzzy pada sistem pengendalian tekanan uap pada mini 
plant steam engine untuk pembangkit listrik tenaga uap  
 
1.3 Tujuan 
       Tujuan utama dari penelitian alat ini adalah untuk membuat 
suatu tekanan uap yang mampu menggerakan generator untuk 
menyalakan sebuah bola lampu, serta untuk memberikan solusi 
pada rumusan masalah yaitu : 
1. Untuk merancang pengendalian tekanan uap boiler pada 
mini plant steam engine untuk pembangkit listrik tenaga 
uap 
2. Untuk merancang dan mengimplementasikan kontrol 
fuzzy sederhana pada sistem pengendalian tekanan uap 
boiler pada mini plant steam engine untuk pembangkit 
listrik tenaga uap  
 
1.4 Batasan Masalah 
Perlu diberikan beberapa batasan permasalahan agar 
pembahasan tidak menyimpang dari tujuan. Adapun batasan 
permasalahannya yaitu adalah:  
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1. Pengendalian yang dilakukan hanya variabel fisis 
tekanan uap di boiler. 
2. Metode kontrol yang digunakan adalah kontrol fuzzy 
sederhana 
 
1.5 Manfaat  
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini 
yaitu: 
1. Tugas akhir ini dapat dijadikan untuk bekal bagi peserta untuk 
kedepannya dalam menghadapi dunia industri 
2. Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai ajang menambah 



















































2.1 Boiler  
Boiler/ketel uap merupakan bejana tertutup dimana panas 
pembakaran dialirkan ke air sampai terbentuk air panas atau steam 
berupa energi kerja. Air adalah media yang berguna dan murah 
untuk mengalirkan panas ke suatu proses. Air panas atau steam 
pada tekanan dan suhu tertentu mempunyai nilai energi yang 
kemudian digunakan untuk mengalirkan panas dalam bentuk 
energi kalor ke suatu proses. Sistem boiler merupakan peralatan 
yang harus dikelola dan dijaga dengan sangat baik [4]. 
Boiler terdiri dari 2 komponen utama, yaitu furnace  (ruang 
bakar) sebagai alat untuk mengubah energi kimia menjadi energi 
panas. Dan  steam drum yang mengubah energi pembakaran 
(energi panas) menjadi energi potensial steam (energi panas). [5] 
Pada Ketel pipa air seperti tampak pada Gambar 8.1, air 
umpan boiler mengalir melalui pipa-pipa masuk kedalam drum. 
Air yang tersirkulasi dipanaskan oleh gas pembakaran membentuk 
steam pada daerah uap dalam drum. Ketel ini dipilih jika kebutuhan 
steam dan tekanan steam sangat tinggi seperti pada kasus ketel 
untuk pembangkit tenaga listrik. Untuk ketel pipa air yang 
menggunakan bahan bakar padat, tidak umum dirancang secara 
paket. Karakteristik ketel pipa air sebagai berikut : Force, induce 
dan balance draft membantu untuk meningkatkan effisiensi, 
kurang toleran terhadap kualitas air yang dihasilkan dari 
pengolahan air, memungkinkan untuk tingkat effisiensi panas yang 
















Gambar 2.1 Ketel Pipa Air [4]. 
 
2.2 Sistem Pengendalian  
Pengertian kontrol atau pengaturan adalah proses atau 
upaya untuk mencapai tujuan. Hampir semua proses di industri 
membutuhkan peralatan  otomatis untuk mengendalikan parameter 
– parameter prosesnya. Otomatisasi tidak hanya diperlukan demi 
kelancaran operasi, keamanan, ekonomi maupun mutu produk, 
tetapi lebih merupakan kebutuhan pokok. Suatu proses industri 
tidak akan dapat dijalankan tanpa bantuan sistem pengendalian. 
Parameter – parameter yang umum dikendalikan dalam suatu 
proses adalah tekanan (pressure), laju aliran (flow), suhu 
(temperature) dan permukaan zat cair (level). Gabungan serta alat 
pengendalian otomatis itu yang disebut sistem pengendalian proses 
(process control system). Sedangkan semua peralatan yang 
membentuk sistem pengendalian tersebut disebut instrumentasi 
pengendalian proses (process control instrumentation). 
Istilah- istilah yang perlu diketahui dalam sistem otomatis 
adalah sebagai berikut: 
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• Proses : tatanan peralatan yang mempunyai suatu fungsi 
tertentu, contohnya level tangki. 
• Controlled Variable : besaran atau variabel yang 
dikendalikan. Besaran ini pada diagram kotak disebut juga 
dengan output proses atau level tangki.. 
• Manipulated Variable : input dari suatu proses yang dapat 
di manipulasi agar controlled variable sesuai dengan set 
point-nya. 
• Disturbance  :  besaran  lain  (selain  manipulated  variable)  
yang  dapat  menyebabkan berubahnya level tangki diatas dari 
tangki yang dikendalikan 
• Sensing Element : bagian paling ujung suatu sistem 
pengukuran, seperti sensor suhu atau sensor level 
• Transmitter : untuk membaca sinyal sensing element dan 
mengubah sinyal yang dapat dipahami oleh kontroller seperti 
signal conditioning (SC). 
• Tranducer : unit pengalih sinyal 
• Measurement Variable : sinyal yang keluar dari 
transmitter. Jika dalam pengendalian level, sinyal yang keluar 
adalah berupa level. 
• Set Point : besar process variable yang dikehendaki. 
• Controller : elemen yang melakukan tahapan mengukur - 
membandingkan – menghitung - mengkoreksi.  
• Final Control Element : bagian akhir dari instrumentasi sistem 
pengendalian yang berfungsi untuk mengubah measurement 
variable dengan cara manipulated variable, berdasarkan 
perintah pengendali. Salah satu final control element yang 






2.3 Steam drum 
Merupakan suatu bagian yang digunakan untuk menampung 
air yang sebelumnya setelah dipanaskan. Prinsip dari sistem pada 
steam drum ini yaitu dengan sirkulasi akibat adanya perbedaan 
massa jenis. Apabila air yang memiliki temperatur tinggi setelah 
dipanasi, maka akan  menjadi  uap air yang akan bergerak ke atas 
untuk memasuki superheater. Uap bergerak ke atas dikarenakan 
memiliki massa jenis lebih rendah daripada air. Sedangkan air yang 
tidak menjadi uap akan kembali dipanaskan melalui sirkulasi dan 













Gambar 2.2 Steam drum 
 
Selain itu steam drum juga merupakan salah satu komponen yang 
penting pada proses pembangkit listrik yang berfungsi untuk 
memisahkan uap antara fase gas dan fase cair kemudian 
melewatkan uap fase gas yang bertekanan. Uap gas ini kemudian 
dipanaskan lagi hingga menjadi uap kering. Di dalam steam drum 
itu sendiri terdapat low pressure (LP) dan high pressure (HP). Bila 
steam drum mengalami kondisi low water atau high water maka 
sistem akan mengalami kondisi trip, yaitu kondisi dimana sistem 
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berhenti beroperasi hingga perlu dilakukan waktu untuk restart 
awal untuk memulai proses [5]. 
 
2.4 Motor Operated Valve 
Motor operated valve adalah salah satu jenis motor dc yang 
dikendalikan dengan pulsa-pulsa digital. Prinsip kerjanya  adalah 
bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan 
mekanis diskrit dimana motor stepper bergerak berdasarkan urutan 
pulsa yang diberikan kepada motor stepper tersebut. Motor stepper 
dapat dibagi menjadi 2 yaitu motor stepper unipolar dan motor 
steeper bipolar. Untuk motor stepper dengan lilitan bipolar, 
diperlukan sinyal pulsa yang berubah-ubah dari positif ke negatif 
dan sebaliknya. Jadi pada setiap terminal lilitan (A & B) harus 
dihubungkan dengan sinyal yang mengayun dari positif ke negatif 
dan sebaliknya. Karena itu dibutuhkan rangkaian pengendali yang 












Gambar 2.3 Bentuk fisik motor valve 
 
MOV adalah motor yang menggerak valve untuk membuka 
dan menutup, dimana ada 3 komponen di dalamnya yaitu Power 
supply untuk menggerakkan motor, Trigger (0-6 VDC) sebagai 
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sinyal untuk memerintahkan valve untuk membuka dan menutup 
dan Limit switch untuk menghentikan motor pada saat membuka 
menutup valve 
Motor operated valve itu sebatas aktuator saja, sama halnya 
seperti aktuator yang lain, hanya saja MOV itu sumber tenaganya 
dari listrik, bisa 110, 220, 380, 460 VAC maupun VDC. Bisa 1 
phase dan 3 phase tergantung pabrikasi MOV tersebut. 
 
2.5 Steam engine 
 Merupakan suatu alat yang mampu mengubah dari energi 
panas ke energi mekanik, energi panas tersebut berubah dengan 
pembakaran gas di dalam dapur pembakar yang diatur sedemikian 
rupa sehingga panas akan dialihkan ke air [2]. Mesin uap adalah 
mesin panas yang melakukan kerja mekanis dengan menggunakan 
uap sebagai fluida kerja. Mesin uap adalah mesin pembakaran 
eksternal, dimana fluida kerja terpisah dari produk pembakaran. 
Sumber panas non combustion seperti tenaga surya, tenaga nuklir 
atau energi panas bumi dapat digunakan. Yang ideal Siklus 
termodinamika yang digunakan untuk menganalisa proses ini 
disebut siklus rankine. Dalam siklus tersebut, air dipanaskan dan 
berubah menjadi uap dalam boiler yang beroperasi pada tekanan 
tinggi. Bila diperluas melalui piston atau turbin, Pekerjaan mekanis 
sudah selesai. Uap bertekanan rendah kemudian dilepas ke 








Gambar 2.4  Steam engine  
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2.6 Logika fuzzy 
 Konsep logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh 
Professor Lotfi A.Zadeh dari Universitas California, pada bulan 
Juni 1965. Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar 
– samar. Menurut Setiadji (2009 : 174), fuzzy merupakan suatu nilai 
yang dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Namun 
seberapa besar nilai kebenaran dan kesalahannya tergantung pada 
derajat keanggotaan yang dimilikinya. Derajat keanggotaan dalam 
fuzzy memiliki rentang nilai 0 (nol) hingga 1(satu). Hal ini berbeda 
dengan himpunan tegas yang memiliki nilai 1 atau 0 (ya atau tidak). 
Logika fuzzy digunakan untuk menterjemahkan suatu besaran yang 
diekspresikan menggunakan bahasa (linguistik), misalkan besaran 
kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak 
cepat, cepat, dan sangat cepat. Dan logika fuzzy menunjukkan 
sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana suatu nilai itu  
 
Gambar 2.5. Contoh perbandingan logika fuzzy 
 
salah. Tidak seperti logika tegas, suatu nilai hanya mempunyai 2 
kemungkinan yaitu merupakan suatu anggota himpunan atau tidak. 
Derajat keanggotaan 0 (nol) artinya nilai bukan merupakan 
anggota himpunan dan 1 (satu) berarti nilai tersebut adalah anggota 
himpunan. Dalam contoh kehidupan seseorang dikatakan dewasa 
apabila berumur lebih dari 18 tahun, maka seseorang yang kurang 
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dari atau sama dengan 18 tahun di dalam logika tegas akan 
dikatakan sebagai tidak dewasa atau anak – anak. Sedangkan dalam 
hal ini pada logika fuzzy, seseorang yang berumur sama dengan 
atau kurang dari 18 tahun dapat dikategorikan dewasa tetapi tidak 
penuh [8]. Jadi logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk 
memetakan suatu ruang input kedalam suatu ruang output. Fuzzy 
dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari 
kebenaran. 
 
2.6.1 Konsep himpunan fuzzy  
 Pada himpunan tegas setiap elemen dalam semestanya selalu 
ditentukan secara tegas apakah elemen itu merupakan anggota 
himpunan tersebut atau tidak. Tetapi dalam kenyataanya tidak 
semua himpunan terdefinisi secara tegas. Misalnya himpunan siswa 
pandai, dalam hal ini tidak bisa dinyatakan dengan tegas karena 
tidak ada yang dijadikan ukuran untuk tingkat kepandaian 
seseorang. Oleh karena itu perlu didefinisikan suatu himpunan fuzzy 
yang bisa menyatakan kejadian tersebut.  Himpunan fuzzy A di 
dalam semesta  pembicaraan U didefinisikan sebagai himpunan 
yang mencirikan suatu fungsi.keanggotaan ( ) yang mengawankan 
setiap ∈ dengan bilangan real di dalam interval [0,1] dengan nilai 
A( ) menyatakan derajat keanggotaan x di dalam A  [8]. 
 
2.7 Respon Sistem 
       Respon sistem merupakan ciri-ciri khusus perilaku dinamik 
(spesifikasi performansi) Tanggapan (respon) output sistem yang 
muncul akibat diberikannya suatu sinyal masukan tertentu yang 
khas bentuknya (disebut sebagai sinyal uji) [12]. 
 
2.7.1 Klasifikasi Respon Sistem 
         Berdasarkan signal bentuk sinyal uji yang digunakan, 
karakteristik respon sistem dapat diklasifikasikan atas dua macam, 
yaitu: 
• Karakteristik Respon Waktu (Time Respons), adalah 
karakteristik respon yang spesifikasi performansinya 
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didasarkan pada pengamatan bentuk respon output sistem 
terhadap berubahnya waktu. Secara umum spesifikasi 
performansi respon waktu dapat dibagi atas dua tahapan 
pengamatan, yaitu; 
• Spesifikasi Respon Transient, adalah spesifikasi respon 
sistem yang diamati mulai saat terjadinya perubahan 
sinyal input/gangguan/beban sampai respon masuk 
dalam keadaan steady state. Tolok ukur yang digunakan 
untuk mengukur kualitas respon transient ini antara lain; 
rise time, delay time, peak time, settling time, dan 
%overshoot [12] 
• Spesifikasi Respon Steady State, adalah spesifikasi 
respon sistem yang diamati mulai saat respon masuk 
dalam keadaan steady state sampai waktu tak terbatas 
(dalam praktek waktu pengamatan dilakukan saat TS £ t 
£ 5TS). Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur 
kualitas respon steady state ini antara lain; %eror steady 
state baik untuk eror posisi, eror kecepatan maupun eror 
percepatan [12] 
• Karakteristik Respon Frekuensi (Frequency 
Respons), adalah karakteristik respon yang spesifikasi 
performansinya didasarkan pengamatan magnitude dan 
sudut fase dari penguatan/gain (output/input) sistem 
untuk masukan sinyal sinus (A sin wt), pada rentang 
frekuensi w = 0 s/d w = ¥. Tolok ukur yang digunakan 
untuk mengukur kualitas respon frekuensi ini antara lain; 
Frequency Gain Cross Over, Frequency Phase Cross 
Over, Frequency Cut-Off (filter), Frequency Band-Width 






2.7.2 Spesifikasi Respon Sistem Transient Orde Satu 
         Terdapat beberapa macam ukuran kualitas respon 
transient yang sering digunakan, yaitu : 
• Time Constan (t) Ukuran waktu yang menyatakan 
kecepatan respon, yang di ukur mulai t = 0 s/d respon 
mencapai 63,2% (e-1x100%) dari respon steady state  
• Rise Time (TR) Ukuran waktu yang menyatakan 
keberadaan suatu respon, yang di ukur mulai respon 5% 
s/d 95% dari respon steady state (dapat pula 10% s/d 
90%) 
• Settling Time (TS) Ukuran waktu yang menyatakan 
respon telah masuk ±5% atau ±2% atau ±0,5% dari 
respon steady state. 
• Delay Time (TD) Ukuran waktu yang menyatakan 
faktor keterlambatan respon output terhadap input, di 
ukur mulai t = 0 s/d respon mencapai 50% dari respon 
steady state. 
• Overshoot maksimum (Mp) Nilai reltif yang 
menyatakan perbandingan antara nilai maksimum 
respon (overshoot) yang melampaui nilai steady 






PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 
 
3.1 Alat dan bahan 
   Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk mengerjakan 
tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
• Sensor pressure  
• MOV 
• Atmega 32 
• Coil tembaga ½ dim 
• Steam drum 
 
3.2 Prosedur perancangan alat 
Langkah – langkah perancangan alat ini digambarkan dalam 













































Gambar 3.1 Flowchart pengerjaan tugas akhir 
 
Dari gambar flowchart tersebut dijelaskan urutan untuk 
pengerjaan tugas akhir, yaitu dengan proses mulai dari perancangan 
sistem sampai dengan analisis data dan pembahasan. Berikut adalah 
penjelasan mengenai setiap proses pada flowchart diatas : 
 
3.2.1 Perancangan Sistem 
 Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yaitu 















          Gambar 3.2 menjelaskan tentang alur dari block flow 
diagram pengendalian tekanan uap boiler yang terdapat boiler 


















Gambar 3.3 PFD Pengendalian Tekanan Uap 
 
          Gambar 3.3 menjelaskan tentang alur dari process  flow 
diagram pengendalian tekanan uap boiler yang terdapat steam 
drum yang akan menghasilkan uap kemudian dikendalikan 










Gambar 3.4 Diagram block Pengendalian Tekanan Uap 
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           Gambar 3.4 menjelaskan tentang diagran block dari 
pengendalian tekanan uap boiler menggunakan atmega32 sebagai 
mikrokontroler nya. Sebelum sampe ke mikrokontroler terdapat 
analog digital converter (ADC) agar mikrokontroler dapat membaca 
signal yang masuk dari sensor tekanan pressure transmitter (PT), 
kemudian mikrokontroler mengirimkan signal ke motor operated 

























Gambar 3.5 P&ID Pengendalian Tekanan Uap  
 
              Gambar 3.5 menjelaskan tentang P&ID dari tekanan 
uap boiler yang terdapat sebuah steam drum untuk tempat 
produksi steam, setelah itu terdapat pressure transmitter 




3.2.2 Penentuan Dimensi 
 Pada tahapan ini dilakukan perhitungan dan penentuan 
dimensi yaitu : 
 
 










Gambar 3.6 Steam drum  
 
         Gambar 3.6 menjelaskan ukuran dari steam drum yang 
digunakan pada plant pembangkit listrik tenaga uap adalah ukuran 
14,5 cm x 30 cm. Steam drum yang digunakan memiliki daya 
tampung 5 liter yang terbuat dari tabung LPG 3 kg, yang telah di 











Gambar 3.7 Furnace 
 
           Gambar 3.7 menjelaskan tentang ukuran dimesi dari burner 









Gambar 3.8 Pipa sambungan plant  
 
        Gambar 3.8 menjelaskan tentang ukuran sambungan pipa 
pada plant yaitu 2,5 cm, penentuan ukuran tersebut berdasarkan 
hasil design yang menggunakan jenis pipa galvanis.                     
 
 






  Steam drum 
   Steam drum 
  1 m 








Gambar 3.9 Badan boiler 
 
            Gambar 3.9 menjelaskan tentang badan boiler yang 
mempunyai tinggi 1 m, di dalam nya terdapat steam drum sebagai 
tempat produksi steam dan terdapat coil tembaga yang berfungsi 
untuk proses aliran dari storage. 
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3.2.3 Pemilihan komponen  
 Pada tahap ini dilakukan pemilihan komponen yang 
digunakan untuk membuat tugas akhir : 











Gambar 3.10 sensor pressure 500 Psi 
 
         Gambar 3.10 menjelaskan tentang sensor pressure yang 
digunakan dalam plant ini menggunakan pressure transmitter 
500 Psi yang berukuran 1/8 inch pada sambungan ke pipa. 
 
2. Motorized Operated Valve 














Gambar 3.11 Bentuk fisik dari motor valve 
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              Gambar 3.11 menjelaskan tentang motor operated valve 
yang digunakan dengan tipe motorized valve CWX-15N, mempunyai 
tekanan sampai 1 Mpa dengan ukuran sambungan pada pipa 0,5 inch.  
 




















Gambar 3.12 Mikrokontroler atmega 32 
 
                 Gambar 3.12 menjelaskan tentang mikrokontroler 
atmega 32 yang digunakan dalam plant ini, di dalam 
mikrokontroler atmega 32 terdapat Saluran I/O ada 32 buah, 
yaitu Port A, Port B, Port C, dan Port D,  ADC (Analog to Digital 
Converter) 10 bit sebanyak 8 channel. Dan memiliki susunan kaki 
VCC merupakan pin masukan positif catu daya. Setiap peralatan 
elektronika digital tentunya butuh sumber catu daya yang 
umumnya sebesar 5V, GND sebagai ground, AVCC sebagai pin 
masukan tegangan untuk ADC. 
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3.2.4 Pembuatan Hardware 
 Pada tahap ini dilakukan pembuatan hardware seperti 
flowchart dibawah ini :  
 Dalam pembuatan hardware tugas akhir ini terdapat 
beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Tugas akhir ini 
membahas mengenai rancang bangun steam plant untuk 
pembangkit listrik tenaga uap sebagai penunjang praktikum 
termodinamika terapan. Pada tugas akhir ini, pengendalian 
yang akan di kendalikan adalah tekanan uap yang akan 
masuk ke steam engine dengan menggunakan atmega 32 
sebagai microntroller dari sistem pengendalian. Tekanan uap 
yang keluar dari steam drum ditentukan set point 100 Kpa 




















































Gambar 3.13 Diagram alir pembuatan hardware 
 
3.2.5 Pembuatan Software 
 Pada tahap ini dilakukan pembuatan software seperti pada  
dibawah ini : 
Komponen : 
• Proteus 8 profesional 
• Atmega 32 
• MOV 




• Modul L293D 
• LCD 16x2 
• Switch 2 buah 
























Gambar 3.14 Simulasi software MOV putar kiri 
 
 Pada gambar diatas terdapat rangkaian software untuk 
simulasi pengendalian tekanan uap menggunakan MOV, pada 
simulasi tersebut menggunakan kontroller atmega 32 yang 
disambungkan ke MOV. Terdapat LCD 16 x 2 untuk menampilkan 
putaran dari MOV nya. Selain itu juga terdapat oscilloscope untuk 
menampilkan sinyal pwm. Apabila pada LCD terlihat putar ke kiri 
26  
maka tekanan uap yang dihasilkan melebihi batas set point, MOV 




















Gambar 3.15 Simulasi software MOV putar ke kanan 
 
 Pada gambar simulasi diatas MOV berputar ke kanan 
menandakan bahwa tekanan uap kurang dari set point 100 Kpa, 













HASIL DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Rancang Bangun Alat 
Berikut ini adalah plan dari sistem pengendalian tekanan uap 
















Gambar 4.1 Plant boiler 
 
Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa plant boiler dan seluruh 
komponen sudah terpasang, sistem yang digunakan adalah air akan 
dipompa masuk ke dalam steam drum yang akan di panasi dengan 
temperatur mencapai 150°c dengan capaian tekanan uap yang 
keluar 2 bar / 200 Kpa. Kemudian uap tersebut digunakan untuk 
menggerakan steam engine , dimana steam engine akan 
menggerakan generator untuk menyalakan sebuah bola lampu 
(indikator). Dalam pengambilan data dilakukan sebanyak 4 kali uji 
yang pertama dengan set point 75 Kpa, yang kedua 100 Kpa, yang 
ketiga 150 Kpa, dan yang terakhir dengan set point 200 Kpa. Batas 
maksimal untuk pengoperasian plant ini adalah 200 Kpa karena di 



















Gambar 4.2 Pressure Gauge 6 bar 
 
Gambar 4.2 pressure gauge digunakan untuk pembanding 
sensor pressure, agar mendapatkan hasil yang sesuai standard. 
Pressure gauge dengan 4 bar dan 6 bar. 
 
4.2 Pengujian Sistem Pengendalian Pressure 75 Kpa 
       Berikut merupakan hasil pengujian sistem pengendalian 
pressure steam drum boiler yang telah dilakukan. 
 













20 100% 0 160 160 9 
40 100% 2 180 180 11 
60 100% 2 200 200 12 
80 100% 4 220 100% 13 
100 100% 7 240 100% 15 
120 120 6 260 100%  18 














300 100% 18 520 100% 53 
320 100% 20 540 100% 55 
320 100% 18 560 100% 65 
320 100% 20 580 100% 66 
340 100% 24 600 100% 69 
360 100% 27 620 100% 72 
380 100% 26 640 100% 75 
400 100% 28 660 100% 75 
420 100% 29 680 90% 76 
440 100% 35 700 90% 76 
460 100% 39 720 90% 76 
 
Dari data tabel 4.1 maka dapat dianalisa respon sistem dari 
pengendalian tekanan uap dengan set point 75 Kpa seperti gambar  




Gambar 4.3 Grafik respon sistem 75 Kpa 









































































Dari grafik respon sistem set point 75 Kpa diatas 
didapatkan hasil respon sistem seperti berikut: 
1. Rise time, ukuran waktu yang diukur mulai dari respon detik ke 
0 sampai dengan respon memotong steady state pertama selama 
640 detik. 
2. Maximum Overshoot, nilai maksimum dari kurva respons yang 






𝑀𝑝   = Maximum Overshoot 
𝐶 (𝑡𝑝) = Nilai peak time (Nilai Tertinggi) 




x 100% = 1,33 % 
3. Settling time, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady 
state dengan persentase ±5% dari setpoint. Settling time pada 
pengendalian tekanan dengan set point 75 Kpa di dapatkan nilai 
sebagai berikut. 
 
𝑡𝑐 = 𝑆. 𝑃 ± (𝑆. 𝑃𝑥5%) ........................................................4.2 
Dimana: 
𝑡𝑐 = 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 
𝑆. 𝑃 = 𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 
𝑡𝑐 = 75 ± (2𝑥5%) 
𝑡𝑐 = 75 ± 0,1 
𝑡𝑐 = 75,1 Kpa selama 660 detik atau 
𝑡𝑐 = 74,9 Kpa selama 630 detik 
 
      Gambar 4.3 menunjukkan bahwa nilai rise time pada uji respon 
sistem pengendalian tekanan selama 640 detik. Untuk lebih 
jelasnya gambar 4.3 dapat dilihat pada lampiran E grafik respon 
sistem 75 Kpa. 
 
4.3 Pengujian Sistem Pengendalian Pressure 100 Kpa 
Berikut merupakan hasil pengujian sistem pengendalian 
pressure steam drum boiler yang telah dilakukan. 
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20 100% 4 320 100% 18 
40 100% 5 340 100% 20 
60 100% 6 360 100% 18 
80 100% 4 380 100% 20 
100 100% 7 400 100% 25 
120 100% 8 420 100% 27 
140 100% 8 440 100% 26 
160 100% 11 460 100% 28 
180 100% 12 480 100% 29 
200 100% 14 500 100% 33 
220 100% 13 520 100% 39 
240 100% 15 540 100% 42 
260 100%      18 560 100% 50 
280 100% 20 580 100% 53 
300 100% 18 600 100% 55 
620 100% 80 720 100% 100 
640 100% 82 740 90% 102 
660 100% 87 760 80% 102 
680 100% 92 780 70% 100 
700 100% 95 800 60% 105 
  
          Dari data tabel 4.2 maka dapat dianalisa respon sistem dari 
pengendalian tekanan uap dengan set point 100 Kpa seperti pada 
gambar  4.4. 
Dari grafik respon sistem set point 100 Kpa diatas 
didapatkan hasil respon sistem seperti berikut: 
4. Rise time, ukuran waktu yang diukur mulai dari respon detik ke 
0 sampai dengan respon memotong steady state pertama selama 
710 detik. 
5. Maximum Overshoot, nilai maksimum dari kurva respons yang 








𝑀𝑝   = Maximum Overshoot 
𝐶 (𝑡𝑝) = Nilai peak time (Nilai Tertinggi) 




x 100% = 5 % 
6. Settling time, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady 
state dengan persentase ±5% dari setpoint. Settling time pada 
pengendalian tekanan dengan set point 100 Kpa di dapatkan 
nilai sebagai berikut. 
 
𝑡𝑐 = 𝑆. 𝑃 ± (𝑆. 𝑃𝑥5%) ........................................................4.3 
Dimana: 
𝑡𝑐 = 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 
𝑆. 𝑃 = 𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 
𝑡𝑐 = 100 ± (2𝑥5%) 
𝑡𝑐 = 100 ± 0,1 
𝑡𝑐 = 100,1 Kpa selama 730 detik atau 














      
 













































































             Gambar 4.4 menunjukkan bahwa nilai rise time pada uji 
respon sistem pengendalian tekanan selama 710 detik. Untuk lebih 
jelasnya gambar 4.4 dapat dilihat pada lampiran E grafik respon 










Gambar 4.5 Grafik respon bukaan valve terhadap tekanan 
             Dalam gambar 4.5 dapat dilihat bahwa ketika waktu 
kondisi awal  masih belum mencapai set point maka valve terbuka 
100% dan ketika pressure telah mencapai set point 100 Kpa atau 
telah terisi tekanan maka valve akan mulai menutup 10% terus agar 
pressure yang dijaga stabil. Sistem ini sama semua meskipun set 
point yang akan diganti mulai dari 75 Kpa, 100 Kpa, 150 Kpa, 
sampai 200 Kpa. 
4.4   Pengujian Sistem Pengendalian Pressure 150 Kpa 
        Berikut merupakan hasil pengujian sistem pengendalian 



































30 100% 4 540 100% 54 
60 100% 7 570 100% 60 
90 100% 6 600 100% 66 
120 100% 7 630 100% 73 
150 100% 7 660 100% 78 
180 100% 11 690 100% 84 
210 100% 13 720 100% 90 
240 100% 15 750 100% 111 
270 100% 17 780 100% 115 
300 100% 17 810 100% 126 
330 100% 19 840 100% 133 
360 100% 20 870 100% 137 
390 100%      26 900 100% 140 
420 100% 30 930 100% 145 
450 100% 39 960 100% 150 
480 100% 44 990 90% 156 
510 100% 49 1200 80% 156 
           
            Dari data tabel 4.3 maka dapat dianalisa respon sistem dari 
pengendalian tekanan uap dengan set point 150 Kpa seperti pada 
gambar  4.6 
Dari grafik respon sistem set point 150 Kpa pada gambar 
4.6 didapatkan hasil respon sistem seperti berikut: 
1. Rise time, ukuran waktu yang diukur mulai dari respon detik ke 
0 sampai dengan respon memotong steady state pertama selama 
940 detik. 
2. Maximum Overshoot, nilai maksimum dari kurva respons yang 







𝑀𝑝   = Maximum Overshoot 
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𝐶 (𝑡𝑝) = Nilai peak time (Nilai Tertinggi) 




x 100% = 4 % 
3. Settling time, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady 
state dengan persentase ±5% dari setpoint. Settling time pada 
pengendalian tekanan dengan setpoint 150 Kpa di dapatkan 
nilai sebagai berikut. 
 
𝑡𝑐 = 𝑆. 𝑃 ± (𝑆. 𝑃𝑥5%) ........................................................4.5 
Dimana: 
𝑡𝑐 = 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 
𝑆. 𝑃 = 𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 
𝑡𝑐 = 150 ± (2𝑥5%) 
𝑡𝑐 = 150 ± 0,1 
𝑡𝑐 = 150,1 Kpa selama 960 detik atau 
      𝑡𝑐 = 149,9 Kpa selama 950  detik 

















































































             Gambar 4.6 menunjukkan bahwa nilai rise time pada uji 
respon sistem pengendalian tekanan selama 940 detik. Untuk lebih 
jelasnya gambar 4.4 dapat dilihat pada lampiran E grafik respon 
sistem 150 Kpa 
4.5 Pengujian Sistem Pengendalian Pressure 200 Kpa  
Berikut merupakan hasil pengujian sistem pengendalian 
pressure steam drum boiler yang telah dilakukan. 
 













1 100% 9 14 100% 99 
2 100% 11 15 100% 119 
3 100% 17 16 100% 126 
4 100% 17 17 100% 145 
5 100% 23 18 100% 155 
6 100% 29 19 100% 160 
7 100% 35 20 100% 168 
8 100% 39 21 100% 176 
9 100% 47 22 100% 181 
10 100% 55 23 100% 188 
11 100% 67 24 100% 196 
12 100% 74 25 100% 200 
13 100%       86 26 90% 201 
27 80% 202 28 80% 202 
 
             Dari data tabel 4.4 maka dapat dianalisa respon sistem dari 
pengendalian tekanan uap dengan set point 200 Kpa seperti pada 
gambar  4.7 
Dari grafik respon sistem set point 200 Kpa pada gambar 
4.7 didapatkan hasil respon sistem seperti berikut: 
1. Rise time, ukuran waktu yang diukur mulai dari respon detik 
ke 0 sampai dengan respon memotong steady state pertama 
selama 24 Menit. 
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2. Maximum Overshoot, nilai maksimum dari kurva respons yang 







𝑀𝑝   = Maximum Overshoot 
𝐶 (𝑡𝑝) = Nilai peak time (Nilai Tertinggi) 




x 100% = 1 % 
3. Settling time, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady 
state dengan persentase ±5% dari setpoint. Settling time pada 
pengendalian tekanan dengan setpoint 200 Kpa di dapatkan 
nilai sebagai berikut. 
𝑡𝑐 = 𝑆. 𝑃 ± (𝑆. 𝑃𝑥5%) ........................................................4.7 
Dimana: 
𝑡𝑐 = 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 
𝑆. 𝑃 = 𝑆𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 
𝑡𝑐 = 200 ± (2𝑥5%) 
𝑡𝑐 = 200 ± 0,1 
𝑡𝑐 = 200,1 Kpa selama 25 menit atau 






























             Gambar 4.7 menunjukkan bahwa nilai rise time pada uji 
respon sistem pengendalian tekanan selama 24 menit. Untuk lebih 
jelasnya gambar 4.4 dapat dilihat pada lampiran E grafik respon 
sistem 200 Kpa. Pada gambar 4.7 menunjukkan bahwa waktu yang 
digunakan untuk mencapai set point sebesar 200 Kpa  yaitu 25 
menit. Data yang diambil pada tabel 4.4 tersebut adalah setiap satu 
menit sekali, karena agar proses pengambilan data dari awal 
sampai set point tidak terlalu lama. Pada pengoperasian tekanan 
200 Kpa tersebut sebenarnya sudah maksimal dari batas 
pengoperasian plant. Karena pada tekanan 200 Kpa suhu yang 
terjadi pada steam drum 130,14 °C, suhu tersebut melebihi batas 
maksimal sensor yaitu 120°C. 
4.5 Pembahasan 
Pada tugas sistem pengendalian tekanan uap boiler ini telah 
dilakukan 4 kali percobaan salah satunya pengambilan data dengan 
set point 75 Kpa, 100 Kpa, 150 Kpa, 200 Kpa. Beberapa kali 
percobaan tersebut dilakukan agar mengetahui respon plan yang 
dapat dioperasikan dengan set point yang berbeda-beda, untuk 
batas maksimal pengoperasian yaitu 200 Kpa karena suhu yang 
terlalu tinggi membuat pembacaan sensor mengacak.  pada satuan 
besaran sensor menggunakan Kpa karena saat menggunakan 
satuan bar kenaikan sedikit dari sensor sulit untuk dilihat, setelah 
melakukan visitasi alat disuruh mengganti menggunakan satuan 
Kpa yang setara 1 bar = 100 Kpa. Hasil uji pengendalian yang 
dilakukan menunjukan bahwa semakin temperature tinggi maka 
pressure yang naik juga semakin tinggi. Untuk mencapai 100 Kpa 
dibutuhkan waktu 15 menit dengan proses pembakaran awal yang 
membutuhkan api konstan untuk mendapatkan uap / steam yang 
tinggi, selain itu juga bukaan valve akan membuka 100% pada 
kondisi awal sampai mencapai set point 100 Kpa setelah mencapai 
set point maka bukaan valve akan mulai menutup 10% terus sampai 
39 
mempertahankan kondisi steady state sebesar 100 Kpa. Respon 
sistem gambar 4.4 memiliki rise time 700s, peak time 740s, settling 
time 720s. Tetapi uap yang dihasilkan tidak bisa menggerakan 
steam engine, meskipun diberi tekanan 100 Kpa steam engine tidak 
mampu berputar. Diselah selah steam engine terdapat lubang yang 



































5.1 Kesimpulan  
     Adapun kesimpulan dari hasil pembuatan tugas akhir ini 
yaitu: 
1. Telah tercipta rancang bangun sistem pengendalian 
terhadap variabel  proses pressure pada mini plant steam 
engine 
2. Pengujian 75 Kpa menunjukkan bahwa nilai rise time 
pada uji respon sistem pengendalian tekanan selama 640 
detik, settling time 660 detik 
3. Pengujian 100 Kpa menunjukkan bahwa nilai rise time 
pada uji respon sistem pengendalian tekanan selama 710 
detik, settling time 730 detik  
4. Pengujian 150 Kpa menunjukkan bahwa nilai rise time 
pada uji respon sistem pengendalian tekanan selama 940 
detik, settling time 960 detik  
5. Pengujian 200 Kpa menunjukkan bahwa nilai rise time 
pada uji respon sistem pengendalian tekanan selama 24 
menit, settling time  25 menit  
 
5.2 Saran 
     Adapun saran dari hasil pembuatan tugas akhir ini yaitu 
sebagai berikut: 
1. Seharusnya pada setiap sambungan atau elbow lebih 
dirapatkan agar tekanan uap yang keluar dari steam drum 
tidak terjadi kebocoran.  
2. Sebelum melakukan running plant supaya di check 
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Lampiran B : 

























Lampiran C : 




































    filter_data = 0; 
    n = 0;     
    while(n<10){ 
    read_volt = read_adcPressure/1023.0 * 5.0; 
    read_real = read_volt/10.0;         // konversi ke nilai tegangan real sebelum 
penguatan 
    read_psi  = read_real/0.008;        // 0.008 didapat dari perhitungan 1 psi = 
8mV 
    pressure_bar = read_psi*6.89475728;  // 6,89475728 didapat dari konversi 1 
psi = 6,89475728 kPa  
    filter_data += pressure_bar; 
    delay_ms(50); ++n; 
    } 
    pressure = filter_data/10.0; 
    sprintf(display,"PRESSURE:%3d kPa    ",pressure); 
    lcd_gotoxy(0,1);    lcd_puts(display); 
     
    if(pressure < 90){ 
        if(mov3_deg < 100) 
        { 
            mov_pressure(2);    //MOV OPEN 
            mov_pressure(3); 
        } 
    }else if(pressure > 100){ 
        if(mov3_deg > 10){ 
            mov_pressure(1);    //MOV CLOSE 
            mov_pressure(3); 
        } 
    }else if(pressure >= 90 && pressure <= 100){ 
        mov_pressure(3); 
    }       
} 
void mov_pressure(int condition_pressure){ 
    if(condition_pressure == 1){ //MOV CLOSE 
        mov_pressure_close = 0; 
        mov_pressure_open  = 1; 
        mov3_deg -= 10; 
        delay_ms(250); 
    } 
    if(condition_pressure == 2){ //MOV OPEN 
        mov_pressure_close = 1; 
        mov_pressure_open  = 0; 
        mov3_deg += 10; 
        delay_ms(250); 
    }                  
    if(condition_pressure == 3){ //MOV no operation 
        mov_pressure_close = 1; 
        mov_pressure_open  = 1; 
    } 
    sprintf(display,"M3:%3d",mov3_deg); 




























Lampiran E : 































































































































Lampiran D : 
Kalibrasi sensor pressure 100 Psi 




Pembacaan Alat Rata-Rata 
Data Ke 
 
1 2 3 4 5 
0 0 0 0 0 0 0 
0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,54 
1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,92 
1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,42 
2 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,86 
2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 2,44 
3 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,86 
 Jumlah            10,04 
 Rata-rata            1,43 
 




Pembacaan Alat Rata-Rata 
Data Ke 
1 2 3 4 5 
0 0 0 0 0 0 0 
0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,46 
1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,88 
1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,42 
2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,88 
2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 
3 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,88 
 Jumlah           9,92 
 Rata-rata           1,41 
 
Dari pengambilan data diatas maka didapatkan data 
kalibrasi sensor sehingga dapat diketahui nilai ketidakpastian dari 
sensor tersebut. Berikut ini merupakan data hasil dari kalibrasi 
sensor 
 













0 0 0 0 0 
0,5 0,54 0,46 0,5 0 
1 0,92 0,88 0,9 0,1 
1,5 1,42 1,42 1,42 0,08 
2 1,86 1,88 1,87 0,13 
2,5 2,44 2,4 2,42 0,08 
3 2,86 2,88 2,87 0,13 
Jumlah    0,52 
Rata-rata    0,074 
 
Berikut ini merupakan cara untuk mencari nilai 
ketidakpastian sensor. 
a. Nilai Ketidakpastian Tipe A 
𝜎 =  
√∑(𝑦−?̅?)2
𝑛−1
 ................................................................. (4.1) 
 
𝜎 = 0,050668994 
 
Sehingga didapatkan nilai 𝑈𝑎1 sebagai berikut: 
𝑈𝑎1 =  
𝜎
√𝑛
 ......................................................................... (4.2) 
 










SSR (Sum Square Residual)= ∑SR(Square Residual) 
SR = R2 (Residu) 
Y = Nilai koreksi 
 
𝑌𝑟𝑒𝑔 = 𝑎 + (𝑏. 𝑥𝑖) ......................................................... (4.3) 
  
𝑎 =  𝑦?̅? + (𝑏. ?̅?) ............................................................... (4.4) 
 
𝑏 =  
𝑛 .∑ 𝑥𝑦− ∑ 𝑥 ∑ 𝑦
𝑛 .  ∑ 𝑥
2
− (∑ 𝑥)2
 ........................................................... (4.5) 
𝑆𝑆𝑅 =  ∑(𝑦 − 𝑌𝑟𝑒𝑔)² .................................................... (4.6) 
 
Dimana: 
𝑥 = 𝑃𝑒𝑚𝑏. 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟,  
𝑦 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖, 𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑑𝑎𝑡𝑎 




𝑎 = (0,52) + (0,043205575 𝑥 1,5) 
        𝒂 = 0,009477 
 
Jadi, persamaan regresi menjadi: 
 
𝒀𝒓𝒆𝒈 = (0,009477) + (𝒙(−0,064808362)) 
 
        Yang menghasilkan nilai SSR = 0,006069067 
 









b. Nilai Ketidakpastian Type B : 
Pada tipe ini terdapat 2 parameter ketidakpastian, yaitu 
ketidakpastian Resolusi (Ub1) dan Ketidakpastian alat standar 
pressure gauge (Ub2). Dengan perhitungan sebagai berikut: 
 















, dikarenakan pada alat standar tidak ada sertifikat 
kalibrasinya maka nilai a (ketidakpastian sertifikat kalibrasi) 
dianggap mendekati 0, dan nilai faktor cakupan dianggap 2,0. 
Sehingga hasil : Ub2  = 0 
 
c. Nilai ketidakpastian kombinasi Uc: 








1 bbaa UUUU +++  .............................. (4.7) 
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